KIT SOLAIRE AUTONOME 3645W EASYSOL

Installation pas a pas

17 COMPOSITION DU KIT

X3

Régulateur Victron

MPPT SmartSolar 85A - 12 3 48V Disjoncteur 16A

Sectionneur batterie

Eamm——r X 1 300A
Panneau solaire Monocristallin X ]_ Coffret 8 modules
JA-SOLAR 405W N1
X 12 Porte MEGA-fusible d
X l Cables batteries M8-M10
(1m/35mm?) Cable batterie M8-NU
(2m / 35mm?)

\13 'l

MEGA-fusible X3
125A / 58V
Batterie VICTRON étanche n ,d
Gel 12V/ 220Ah Cable inter-batteries M8-M8 . . X 3
(9 x 40cm & 4 x 70cm / 35mm?) Cébles batteries M10-NU
(1 m/35mm?)

2 DISPOSITION DES ELEMENTS Cables panneaux

MC4 - M8

Ve
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3 CABLAGE DISJONCTEUR > PANNEAUX SOLAIRES
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Respecter I'ordre
de branchement

Vers EasySolar

16A
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4 CABLAGE DISJONCTEUR > BATTERIE
A B C D
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A B B Vers EasySolar
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5 EASYSOLAR

EasySolar-11 48/3000|35-32 MPPT 250/72
Vue de dessous

Groupe

e e e e - — — — —

Actif uniquement en présence
du groupe glectrogene 2

1 - Rppareils essentiels (Réfrigérateur/congélateur, Bclairane, audiovisuel, informatigue...)

2 : fippareils secondaires (Lave linge, four, lave vaisselle...)
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Panneaux
solaires

Batteries
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6 MISE EN SERVICE

EasySolar-1l GX
481/ 30000/ 35

MPPT 250/70

Groupe
Blectrogene

Batteries

Panneaux
S0l3ires

e = = ———— - —

MISE EN
SERVICE
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EasySolar-Il GX
48V/3000VA/ 35

MPPT 250/70

Groupe
Blectrogene

Batteries

Panneaux
solaires
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